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Надежность электрических машин определяется в основном на­
дежностью обмоток, которая в значительной степени зависит от пра­
вильной организации контроля в процессе их изготовления. Контроль 
изоляции обмоток в процессе изготовления производится на различных 
этапах. Если корпусная и междуфазная изоляция проверяется на про­
бой высоким напряжением и выявление слабых мест происходит удов­
летворительно, то совсем другое положение с витковой изоляцией. При 
эксплуатации перенапряжения на фазе в десять и более раз превыша­
ют ,номинальное напряжение, а при изготовлении витковая изоляция 
проверяется очень низким напряжением. Испытательное напряжение 
витковой изоляции в готовой машине составляет 1,3 Uf на фазу, что не 
является достаточным для выявления слабых мест.
Исследования, проведенные Томским политехническим институтом 
совместно с СКБЭМ, показывают, что для выявления скрытых дефек­
тов витковой изоляции необходимо на фазу подавать испытательное 
напряжение величиной 0,4 nK (/cemax), где пк — число катушек в фазе 
t n  Испытаниям подвергаются непропитанные статорные обмотки.
Цель настоящей работы — дать методику расчета контрольных гра­
ниц допустимого уровня брака витковой изоляции при испытании высо­
ким напряжением по заданной надежности витковой изоляции Rb зад в 
период приработки.
Контроль надежности Rb за д  целесообразно проводить с помощью
контрольных карт по среднему значению доли брака Qap- При построе­
нии контрольной карты основной задачей является расчет контрольных 
границ допустимого уровня брака Qap-B и Qap-H- Они зависят от характе­
ристик производственного процесса, а также от объема выборки п. 
Контрольные границы для контрольной карты по среднему значению 
доли брака Qap рассчитываются по выражению [2]:
Q f i o .  R.H.  =  Q , +  ±  3 1 /  Q g p  Г  ~  Q s p )  ( 1 )
V П
Знак «минус» относится к нижней контрольной границе Qap-H, знак 
«плюс» — к верхней границе Qap-B- Если Qap-H является отрицательным, 
то принимается Qap-H =  O. После нанесения границ на диаграмму полу­
чается контрольная карта (рис. 1). По оси абсцисс прямоугольной систе­
мы координат откладываются номера выборок по n статоров в различ­
ные моменты времени 1, 2, 3..., а по оси ординат, проградуированной от 
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Рис. I. Контрольная карта для Rb зад = 0,85, п = 100
делы верхней контрольной границы Qcp-B указывает на то, что увеличи­
вается доля брака и, следовательно, уменьшается Rb зад. Наоборот, на­
рушение нижней контрольной границы Q6ph указывает на повышение 
качества и влечет за собой увеличение надежности. Объем контролируе­
мой партии определяется количеством »изготовленных статоров, напри­
мер, за смену, декаду, месяц.
На контрольной карте прямая с ординатой Q =  Qap определяется 
величиной заданной надежности витковой изоляции Rb Зад. Рассмотрим 
определение Qap по заданному значению Rb Зад. Согласно И] оценка на­
дежности витковой изоляции всыпных обмоток в зависимости от числа 
включений двигателя у осуществляется по выражению
Ryv =  [I -  q ( U c v ) I n , (2)
где n  — число элементарных участков пар проводников в обмотке 
двигателя,
qUcv — дефектность провода при максимально возможном пере­
напряжении и Сѵ в эксплуатации.
и ФUcv - , кв. О)
пс — число последовательно соединенных секций в фазе ,
Чф пн- v—амплитудное значение фазного напряжения с учетом ком­
мутационных перенапряжении за ѵ включении двигателя.
т т +  0 , 7ифпн.ѵ = 2 25 ’
v — число включений двигателя за расчетный период времени, 
Величина qUCv определяется по выражению 
Uco
(4)
q (Uc ,) =  р2Х I F а.,
U -  U 2 \  I J и
U c v ;
dU , (5)
где
р — вероятность повреждения элементарного участка изоляции 
провода;
Vk — параметр показательного закона распределения пробивного 
напряжения между двумя поврежденными проводниками;
87
U — текущее значение напряжения, кв ;
U2 — среднее значение пробивного напряжения дефектной изоля­
ции пары проводников, кв ;
02 — среднеквадратическое отклонение пробивного напряжения де­
фектной изоляции пары проводников, кв.
Значение функции р I J определяется по таблице прило­
жения 4 [4].
Таким образом, зная надежность Rb зад, рассчитанную на перена­
пряжение Ucv,можно определить дефектность q(UCv)no (2), которое при 
малых значениях q ( U Cv ) имеет вид
Rbv =  1 -  N-q (Ucv), (6)
т о г д а  / т т  \  ^ R в з а л .
q  ( U c v ) =  ------------^ -------------. ( 7 )
Зная величину подынтегральной функции выражения (5) и X 9 мож­
но определить р, величина которой будет постоянна для любого испыта­
тельного напряжения, заданной величины Rb зад и конкретной машины. 
Теперь, зная p, X  и значение подынтегральной функции, найденное для 
верхнего предела интегрирования U cv , величина которого определяется 
по (3) при известном испытательном напряжении 0,4пк кв на фазу, мо­
жно определить q(0,4nK). По найденному значению q(0,4nK) рассчиты­
ваем по (6) R'B. Среднее значение брака при контроле витковой изоля­
ции высоким напряжением
Q6p — 1 — Rb' • (8)
По этому значению Q5p рассчитываются контрольные границы по (1) 
для контрольной карты. Так как при испытании витковой изоляции вы­
соким напряжением отсеиваются статоры, изоляция которых пробилась 
бы перенапряжением 0,4пкквтах, встречающимся в эксплуатации, то на­
дежность статоров, прошедших контрольные испытания этим напряжени­
ем, будет равна
К в" = _ К в з а д _  ( 9 )
I - Q 6p ’
Надежность выпущенных статоров R'+ получалась выше заданной Rb зад. Чтобы после контроля высоким напряжением получить заданную 
надежность, при расчете надо брать не заданную величину надежности Rb зад, а расчетную
Rb* =  K7- I W  ( 10>
Ориентировочные значения коэффициентов К' в зависимости от Rb зад  для испытательного напряжения 2,5У2, кв приведены в табл. 1.
Таблица  1
кв гад 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,97 0,99
К' 0,782 0,821 0,920 0,945 0,955 0,967 0,981 0,994
Таким образом, определив величину Qop по заданной надежности, 
дтроим контрольную карту с границами Q5p.B и Q5p-H- Если при контроле 
точки находятся внутри контрольных границ, то при выпуске асинхрон­
ных двигателей гарантируется заданная надежность витковой изоляции 
Rb зад. Если точки выходят за верхнюю границу Q5p-B, то нужно искать 
причины, вызывающие ухудшение технологического процесса изготов­
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ления обмоток. Пример построения контрольной карты для двигателя 
А02-32-4.
Исходные данные:
Rb зад =  0,85; tpac4 = 5000 час; Івкл^^ЗО 1/чаС 
Іобр =  60 мм; гисп=  1,527 мм; EQ= 1,99 кв/мм ;
Еп=42,42 кв/мм [4].
Промежуточные значения, необходимые для расчета q(0,4nK), рассчита­
ны по соответствующим формулам [4] и приведены ниже:
U i =  0 , 6 5 6  кв;. U 2 =  1,18 кв; Oi =  0 ,3 7 2  кв;
0 2 = 0 , 5 2 5  кв; N =  1 , 5 3 - IO6; Я =  0 ,2 9 5  1/кв; 
v =  150000;  Пф.пн.ѵ = 5 , 6 4  кв; Ucv = 0 , 9 4  кв;
U7cv =0,589 кв;
Вероятность пробоя «элементарного участка» изоляции пары про­
водников, имевшего повреждение до пропитки, за время 5000 час.
q (XJ ) = Rß! = I — 0,85-0,945 _  ^ 129 - 10—6 
N 1,53-106 ’ '
Вероятность повреждения «элементарного участка» изоляции про­
вода
q (Ucu) 0 129-IO-6
р "  -D F Y  1    : " Ö 29F o;ö265 -  1 6 ^ -1 0 — .
I I Fl - У  + I e- xljI I -  UIО UCv
По (5) определяем q (lU7Cv), подставляя в верхний предел интегрирова­
ния U7c v =0,589 кв.
q(U7cv ) = 16,5- IO-6-0,295-0,00945 =  0,046- IO-6'
Значение подынтегральной функции î (U) dU =  0,00945. По найденному 
значению q(U7Cv ) по (6) рассчитываем R7b
R7b=  1 — 1,53 • I О6'• 0,046 -IO-6= 0,9296.
Среднее значение брака при контроле витковой изоляции высоким на­
пряжением определяем по (8)
Q6p=  1—0,9296 =  0,0704.
Расчет контрольных границ для контрольной карты производим по (1). 
Значение верхней контрольной границы Q6p. в для различных заданных 
значений Rb зад и объемов выборок п представлены в табл. 2. В табл. 3 
приведены значения Qop для различных значений Rb зад. Надежность 
статоров, прошедших контрольные испытания высоким напряжением* 
определяем по (9) с учетом (10).
„ _ Rb' _  0,85-0,945 _  8
L  -  I _  JJ6э ~  1 -  0,0704" -  №  •
Заключение
Предложен способ контроля заданной надежности витковой изоля­
ции Rb зад в период приработки с помощью контрольных карт, парамет­
ры которых определяются непосредственно, исходя из заданного зна­
чения надежности.
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Т а б л и ц а 2
Ивзад














































Та б л и ц а  3
Ивзад 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,97 0,99
Qöp 0,136 0,017 0,0855 0,0654 0,0474 0,0276 0,0171 0,0057
»
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